
Контролируемый показатель 
(норматив ед. измерения)

пос. Усть-Сема с. Чепош

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

ОМЧ в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

ОМЧ в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

ОМЧ в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Контролируемый показатель 
(норматив ед. измерения)

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

ОМЧ в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

ОМЧ в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

1 Кремний (не более 10 мг./дм) 6.39

2 Щелочность (-) 4.6

3 Окисляемость перманганатная в 
пределах 5.0-7.0 (+-0.19)

0.96

4 Магний  не более 50 мг/дм 24.6

5 Калий (-) 1.92

6 Натрий (не более 200 мг/дм) 4.66

пос. Усть-Сема

Контролируемый показатель 
(норматив ед. измерения)

Мониторинг качества питьевой воды

пос. Усть-Сема с. Чепош

4 июня 2019 г.

05.06.2019

08.05.2019

11.04.2019

05.03.2019

11.02.2019

17.01.2019

с. Чепош



7 Кальций (-) 43.8

8 Фторид-ион (не более 1,5 мг/дм) 0.175

9 Йод (не более 0.125 мг/дм) 0.0012

10 Удельная а-активность (0.2 бк/кг) 0.0516

11 Удельная б-активность (1.0 бк/кг) ниже 0.1

активность радона-222 (60 +- 0.5 
бк/кг) 3.6

12 Запах (не более 2-3 баллы) 0

13
Цветность (не более 30  градусы 
цветности) > 1

14
Мутность (в пределах 2.6-3.5   
ЕМФ) > 0.58

15
Водородный показатель (рН) в 
(пределах 6-9  ед.рН) 7.7

16
Жесткость (в пределах 7.0-10.0   
0Ж 222

17
Сухой остаток (в пределах 1000-
1500 мг./дм3) > 0.05

18
Хлориды (хлор-ион) (не более 
350 мг./дм3) > 2

19 сульфаты (не более 500 мг/дм) 6.36

20
Жесткость (в пределах 7.0-10.0   
0Ж 2.5

21 нитриты (не более 3.3 мг/дм) > 0.0003

22 Нитраты ( не более 45 мг/дм) 4.4

23 Свободный остаточный хлор >  0.01

24 амоний >  0.5

25 Медь (не более 1.0 мг/дм) >  0.0006

1 ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

2 ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

3 ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

1 ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

2 ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

Обнаружено не 
учесть КОЕ ОКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

3 ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Обнаружено не 
учесть КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

1 ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

2 ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

3 ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

29.08.2019

4 Запах (не более 2-3 баллы) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Цветность (не более 30  градусы 
цветности)

ниже 1 ниже 1 ниже 1 ниже 1 6.0 ниже 1 2.9

6 Мутность (в пределах 2.6-3.5   ЕМФ) ниже 1.0 ниже 1.0 ниже 1.0 ниже 1.0 1.2 ниже 1.0 ниже 1.0

09.07.2019

08.08.2019

28.08.2019



7
Водородный показатель (рН) в 
(пределах 6-9  ед.рН) 7.9 8,0 7.8 7.9 7.9 8.1 8.1

8
Сухой остаток (в пределах 1000-
1500 мг./дм3) 257.0 178,0 357.0 243.0 313.0 240.0 329.0

9
Жесткость (в пределах 7.0-10.0   
0Ж 4.7 2.8 5.1 4.8 5.3 4.0 4.7

10 Массовая концентрация сульфат-
ионов (не более 500 мг./дм3)

10.6 8.8 18.3 11.5 33.5 10.8 27.3

11 Массовая концентрация 
нитритов (не более 3.3 мг./дм3)

ниже 0.003 ниже 0.0003 ниже 0.0003 ниже 0.0003 ниже 0.003 ниже 0.003 0.0

12 Массовая концентрация 
нитратов (не более 45) мг./дм3

15.8 5.8 38.6 5.6 0.7 11.7 39.0

13
Хлориды (хлор-ион) (не более 
350 мг./дм3) 10.0 ниже 10.0 14,0 ниже 10.0 11,0 ниже 10.0 14.0

14
Массовая конц. Общего железа 
(не более 0,3 мг./дм3) ниже 0.05 ниже 0.05 ниже 0.05 0.07 ниже 0.05 ниже 0.05 ниже 0.05

15 Свободный остаточный хлор 0.02 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0

16 Массовая концентрация меди ниже 0.0006 ниже 0.0006 ниже 0.0006 ниже 0.0006 ниже 0,0006 ниже 0,0006 ниже 0.006

17
Массовая концентрация 
катионов амония ниже 0.5 ниже 0.5 ниже 0.5 ниже 0.5 ниже 0.5 ниже 0.5 ниже 0.5

18
Объемная активность радона -
222 (60 Бк/кг) 4.6 3.2 3.2 3.7 2.3 1.7 6.4

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

1 ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

2 ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

обнаружено 5 КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

3 ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Центральная, 1А 
(скважина)

Раздольная, 13 
(колонка)

Зеленая, 1Б 
(скважина)

Зеленая, 2 
(кран)

Дорожников, 30А 
(скважина)

Дорожников, 1 
(колонка)

Трактовая, 23А 
(скважина)

Трактовая, 7Б 
(скважина)

пер. 
Спортивный, 
13 (колонка)

Трактовая, 32Б 
(скважина)

Кучияк, 44 
(колонка)

Кучик, 64 
(колонка)

Кучияк, 69Г 
(скважина)

ОМЧ (не более 50) в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет в 1 мл. роста нет

ОКБ (отсутствие)
не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ в 
100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ 
СКБ в 100мл

не обнаружено КОЕ СКБ 
в 100мл

ТКБ (отсутствие)
Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ в 
100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ 
ТКБ в 100мл

Не обнаружено КОЕ ТКБ 
в 100мл

пос. Усть-Сема с. Чепош

09.10.2019

Контролируемый показатель 
(норматив ед. измерения)

12.12.2019
пос. Усть-Сема с. Чепош

Контролируемый показатель 
(норматив ед. измерения)

07.11.2019

Контролируемый показатель 
(норматив ед. измерения)
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